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Sifone a secco per scarico condensa con montaggio
all'interno di un’apposita cassetta da incasso
ispezionabile. Caratteristiche:

* Due entrate e due uscite orizzontali e verticali, che
consentono linstallazione a destra e a sinistra,
indipendentemente dal posizionamento;

* Trasparente, permette la verifica visiva del
funzionamento dell'impianto e la regolare produzione di
condensa.

« Sifone con tappo ispezionabile e sfera

» Guarnizione tecnica

* O-ring di tenuta

* Scatola con coperchio e viti

raccordo a "Y" a 2 vie per rete raccolta
condensa

COLLEGAMENTI ELETTRICI VENTILCONVETTORI

Schema elettrico comando selettore velocita e funzione heat/cool (a bordo macchina e parete):
COMMUTATORE

« Installazione a bordo macchina o a parete

« Selettore spento / funzionamento estivo / funzionamento invernale

« Selettore delle tre velocita

Tubaziona di scarico cantraie
(Installare con pendensa pari o supariore & 1/100)
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LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONE ASCENDENTE/DISCENDENTE

PUNTO ALLACCIO SCARICO SIFONATO

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO
CON TERMOSTATO A BORDO

TUBAZIONI ACQUA CALDA/REFRIGERATA
IN MULTISTRATO

TUBAZIONE IN PVC DN 20 RACCOLTA CONDENZA

BOCCHETTA CIRCOLARE A CONI VARIABALI

BOCCHETTA RETTANGOLARE DI RIPRESA

.\%» GRIGLIA DI TRANSITO 400X100

¥

ESTRATTORE BAGNI

¥

CANALE D'ARIA RETTANGOLARE
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